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DIMENSBES MOMENTO
SECAO | SECAO | SECAD [RESISTENCIA oy ENGASTAMENTO| F | J [M(min)| FLETOR FA (daN) RERSE
1TEM | b JNFERIOR|CENTRAL{SUPERIOR| (m) (mm)|tmm)| (mm) | fdaN.m) (kg)
(ml| (m) (m) (m) 1daN) rqmm (NOTA 2)| (FACE A DU B)f (kg
O] T T 300 70 375 | 1.7 (1,801 | 1875]1200| 4500 |  450,8 TeT i
1
@ 6 B 600 175 380 1,7 (1,801 [1875| 1200| 4500 901,6 322 230
DETALHE DO TOPO
FACE A E FACE B @ 5 7 300 170 385 1,8 2775/ 1300| 4500 45L,5 165 195
o ® 12 H 7 600 175 410 1.8 42,300 [2775| 1300| 4500 896,9 331 250
wf o Rn(BY
Y 5 7 1000 195 415 1.8 2775| 1300( 4500 1929,1 509 550
P
6 7 00 &1 2775| 1600[ 4500 330
- AU <Rn (B ® ‘3 6 175 B 1,9 (2,30) 990 350
RATAT [©) 6 7 1000 190 +20 1,9 2775| 1400| 4500 1914 526 600
® |16 5 6 5 600 280 470 2,2 (2,40) |2775| 1900 4500 1502 330 825
Y
® |1 6 6 6 600 280 70 2,4 2775| 1900| 4500 1700 310 1050
—
20 7 6 7 600 280 560 2,6 2775| 1900|4500 1898 310 1200
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ENSAIO DE TIPO

ENSAIOS DE ROTINA

1-ENSAIOS MECANICOS DO COMPOSTO - ANTES E APGS
EM CAMERA DE U\
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v
LHAMENTO ELETRICO E| A
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ZIBERTECRCRG, S R

ACABARENTO, 6-DUREZA BARCOL

-FECHAMENTO DOS FUROS 7-RESISTENCIA A PROPAGACAO DA CHAMA
2-VERIFICACAO DIMENSIONAL 8-VERIFICACAO DO SISTEMA DE ENCAIXE DO POSTE
3-RESISTENCIA A FLEXAO COMPOSTO POR SECOES

4-RESISTENCIA A TORCAO
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BONTO DE ENGASTAMENTO
E

NOTAS
1-1DENTIFICACAO LEGIVEL E INDELEVEL COM AS SEGUINTES INFORMACTES
-DATA (MES E ANOJ DE FABRICACAQ,
-COMPRIMENTO NOMINAL, EM METROS,
-MASSA APROXIMADA, EM QUILOGRAMAS,
-RESISTENCIA NOMINAL, EM DECANEWTONS,
-NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE,
-Ns DE SERIE DE FABRICACAO,
-INFORMAR SE O POSTE E RECICLAVEL OU NAO,
—-INFORMAR DESTINACAQ FINAL DE SUCATAS DO POSTE, QUANDO APLICAVEL,
-MARCA CEMIG,
2-0 MOMENTO FLETOR REFERE-SE AO PLANO DE APLICACAO DE Rn

(VER DETALHE 1)
_¢_ sz) [ .‘19? 3-0 VAZADO INTERNO DO POSTE PARA A PASSAGEM DO CABO DE ATERRAMENTO DEVE SER
TOTALMENTE DESOBSTRUIDO
- j 4-TODOS OS FUROS DEVERAO SER VEDADOS POR TAMPA DE FACIL RETIRADA
N hdr'S ; 5-0 POSTE DEVE TER UMA MARCACKO INDELEVEL (TRACO) E A INDICAGAD “CG" NA POSICRO DO
° 4 6'—1 o CENTRO DE GRAVIDADE, INDICACAO “E* NA POSICAO DO ENGASTAMENTO E A INDICACAOD "R
- 5 ° NA POSICAO DE REFERENCIA DO ENGASTAMENTO
—|— M‘_‘" [ 6-AS MASSAS SAOQ INFORMATIVAS, NAO SENDO DBJETO DE INSPECAO
@8 28 DETALHE 2 DETALHE 1 7-DIMENSDES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE ESPECIFICADA OUTRA UNIDADE
. % o @ n::s-:A :EAM :A{c‘x; s:sm FLRO PARA A PASSAGEM 0O :;Mgrsnxekoazs EM PARENTESES NA COLUNA DE ENGASTAMENTO SAO REFERENTES A PROPFUNDIDADE
% 2l "y ATERRAMENTO CABO DE ATERRAMENTO 9- NOS POSTES SECCIIONADOS DE 11 E 12 m OS COMPRIMENTOS DAS SECOES PODE SER |NVERTIDOS
10-0S POSTES DE 15, 17 E 18 m PODEM SER FORNECIDOS EM DUAS SECDES, EXCETO QUANDO
DETALHE DA BASE CETALHE DA BASE TI-0RMAIS REQUISITOS. VIGE E T 02.111-TO/AT-24
[PEQUENAS VARIACDES DE FORMA NAS PARTES NAQ COTADAS SAO ADMISSiVEIS,
DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERISTICAS MECANICAS
S _— _
2 o [ROR 50 [Ps0 ssz1e | 0s/11z021lwns ss5e7 Companhia Energética de Minas Gerais
o ADEQUACAO DOS DIMENSIONAIS DOS POSTES Distibuigas S A Geréncia de Desenvolvimento e Engenharia de Ativos da Distribuigao E
b TSO 609671' ADRF 53020|0!/|0/2019|MAAL 044579 PROJ. ig‘s;?ﬁ;‘ggo VISTO ADRE - 43020 ;/Slz"zo AD:F-ASOZO No. 021 1 1 8
GEDEX S |- T R POSTE DE PRFV TOPO QUADRADO TD/AT-27¢ o
. FEITO | VISTO | DATA | APROV. ASSIC WATRIC (POSTE DE POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO)
CLASSIFICAGAO ALTERACOES CONF. SMC - 52456 DATA 1510912010 DATA o inam010 FOLHA 11 ARQ.




